
FB VENTTIILIN ASENNUS

FB RÄYSTÄSVENTTIILI
Asennusohje
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Aukon koko: 185 x 525 ± 2 mm.
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FB räystäven�iili kiinnitetään auk-
koon sen alapuolelta.

Älä maalaa räystäsven�iilin pin-
taa - se heikentää ilman virtausta.

FB räystäsven�iili on valmiste�u ruostumat-
tomasta teräksestä. 
Teräspinnan hoito pitää sen kauniina ja estää 
sen ruostumista. Katso ruostuma�oman te-
räksen huolto-ohje.

Räystäven�iili kiinnitetään mukana toimitetuilla neljällä 
ruuvilla.

Asennusvalmis aukko.
Koolingin on oltava vähintään 25 mm leveä ja 
45 mm korkea, ka�overhous mukaan lukien.


